Rezultati monitoringa vode za ljudsku potro3nju za Primorsko - goransku Zupaniju za 2024. godinu

Broj ispitanih uzoraka

Broj nesukladnih uzoraka

Lokacija monitoringa

Uzrok nesukladnosti

Lokalna vodoopskrba

Napomena
Pecine enterokoki Uzrok neispl i su interne i ije kuéne bne mreze
01.01.-31.01.24. 68 2
Viskovo enterokoki Uzrok neispl i su interne i ije kuéne bne mreze
01.02.-29.02.24. 80 0 - - -
Goraci C. Perfringens -
01.03.-31.03.24. 95 3 Gabar koliformnglbakterije, E. coli, ulfupan broj N
bakteriia na 22° C. C. Perfrinaens
Donji Zagari ukupan broj bakterija na 22° C hd
P koliformne bakterije, E. coli, enteroki,
Doniji Lozac ukupan broi bakteriia na 22° C Lokalna vodoopskrba
Lokalna vodoopskrba
Radoc¢aj Brodski koliformne bakterije, pH
01.04.-30.04.24. 94 5 Snizeni pH ie prirodna karakteristika izvora
e Golik koliformne bakterije Lokalna vodoopskrba
Lokalna vodoopskrba
Belo pH
SniZeni pH ie prirodna karakteristika izvora
Cedanj+ Kupa ki rmne bakterije, E. coli, enteroki Lokalna vodoopskrba
Lokalna vodoopskrba
Kamenski Hrib pH
SniZeni pH ie prirodna karakteristika izvora
. Lokalna vodoopskrba
Gornji Zagari pH, koliformne bakterije
Snizeni pH ie prirodna karakteristika izvora
Prhci koliformne bakterije Lokalna ba
Lokalna vodoopskrba
Razloge PpH, koliformne bakterije, E. Coli
SniZeni pH ie prirodna karakteristika izvora
Gornja Krasiéevica koliformne bakter[{e, E. coli, ukupan broj Lokalna vodoopskrba
bakteriia na 22° C
. pH, koliformne bakterije, ukupan broj Lokalna vodoopskrba
Razloski okrug bakterija na 22° C
01.05.-31.05.24. 100 14 ) Snizeni pH je prirodna karakteristika izvora
Gornji + Donji okrug pH, koliformne bakterije Lokalna vodoopskrba
Goraéi koliformne bakterije,_ E. coli, enterokoki, C. N
Perfringens
Donji Zagari koliformne bakterije, C. Perfringens -
Mandli pH Snizeni pH je prirodna karakteristika izvora
Plesce koliformne bakterije, E. Coli
Hrib pH Snizeni pH je prirodna karakteristika izvora
Hribac pH Snizeni pH je prirodna karakteristika izvora
koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, Lokalna vodoopskrba
Hrvatsko ukupan broj bakterija na 22° C, C.
Perfringens lzvor
: koliformne bakterije, E. coli, enterokoki,
Gusti Laz ukupan broj bakterija na 22° C Lokalna vodoopskrba
= . koliformne bakterije, E. coli, enterokoki,
Cuée selo+Grbajel+Seval ukupan broj bakterija na 22° C Lokalna vodoopskrba
< . koliformne bakterije, E. coli, enterokoki,
G 4 ’ ’ Lokal d krb:
asparct ukupan broj bakterija na 22° C okalna vodoopskrba
01.06.-30.06.24. 104 8 Sedalce koliformne bakterije, E. coli, enterokoki Lokalna vodoopskrba
Turke koliformne bakterije, enterokoki

Gornji Lozac

mutnocéa, pH, koliformne bakterije, E. coli,

i, ukupan broj ijana36°Ci
22°C

Lokalna vodoopskrba

SniZeni pH ie prirodna karakteristika izvora

koliformne bakterije, E. coli, enterokoki,

Poz Lokal d krb:
ozar ukupan broj bakterija na 22° C okalna vodoopskrba
PH, koliformne bakterije, E. coli, Lokalna vodoopskrba
Kalié i, ukupan broj ijana36Ci
22°C Snizeni pH je prirodna karakteristika izvora
Hribac pH Snizeni pH je prirodna karakteristika izvora
Prema Rje$enju Ministarstva zdravstva trgovaikom drustvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje
Krk v

lod MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potro3nju u
vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.0, u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.




01.07.-31.07.24.

drustvu Ponikve voda d.o.o0. odobreno je odstupanje

Prema Rjesenju

Malinska lod MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrosnju u
vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.
Prema Rjesenju Mini: ¢l drustvu Ponikve voda d.o.0. odobreno je odstupanje

Lakmartin lod MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrosnju u

vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2023. do 31.12.2025. godine.




